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Liste von 21
Wichtig Dreiphasige ungesteuerte

Gleichrichter Formeln

1) 6 Puls Formeln 
1.1) Ausgangsgleichstrom eines dreiphasigen 6-Puls-Diodengleichrichters Formel 

Formel

Pdc = �
3
𝜋
�
2

⋅ Vm(phase) ⋅ Im(phase)

Beispiel mit Einheiten

430.8551W = �
3

3.1416
�
2

⋅ 115.1V ⋅ 4.105A

1.2) Durchschnittliche Ausgangsleistung eines dreiphasigen 6-Puls-Diodengleichrichters
Formel 

Formel

Pavg = 0.912 ⋅ Vm(phase) ⋅ Im(phase)

Beispiel mit Einheiten

430.9068W = 0.912 ⋅ 115.1V ⋅ 4.105A

1.3) Durchschnittliche Ausgangsspannung eines dreiphasigen 6-Puls-Diodengleichrichters
Formel 

Formel

Vdc = �
3
𝜋
� ⋅ Vm(phase)

Beispiel mit Einheiten

109.9124V = �
3

3.1416
� ⋅ 115.1V

1.4) RMS-Ausgangsspannung eines dreiphasigen 6-Puls-Diodengleichrichters Formel 
Formel

Vrms = 0.9558 ⋅ Vm(phase)

Beispiel mit Einheiten

110.0126V = 0.9558 ⋅ 115.1V

1.5) RMS-Ausgangsstrom eines dreiphasigen 6-Puls-Diodengleichrichters Formel 
Formel

Irms = 0.9558 ⋅
Vm(phase)

R

Beispiel mit Einheiten

7.858A = 0.9558 ⋅
115.1V

14Ω

1.6) Welligkeitsspannung eines dreiphasigen 6-Puls-Diodengleichrichters Formel 
Formel

Vr = 0.0408 ⋅ Vm(phase)

Beispiel mit Einheiten

4.6961V = 0.0408 ⋅ 115.1V
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2) Volle Welle Formeln 
2.1) An die Last gelieferte Leistung in einem ungesteuerten Dreiphasengleichrichter Formel 

Formel

Pout = Vac ⋅ Vdc

Beispiel mit Einheiten

230882.8655W = 2100.845V ⋅ 109.9V

2.2) Durchschnittlicher Diodenstrom eines ungesteuerten Dreiphasengleichrichters Formel 
Formel

Id(avg) =
√3 ⋅ n ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋 ⋅ RL

Beispiel mit Einheiten

130.142A = √3 ⋅ 15 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416 ⋅ 6.99Ω

2.3) Durchschnittlicher Laststrom eines ungesteuerten Dreiphasengleichrichters Formel 
Formel

IL(avg) =
3 ⋅ √3 ⋅ n ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋 ⋅ RL

Beispiel mit Einheiten

390.426A =
3 ⋅ √3 ⋅ 15 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416 ⋅ 6.99Ω

2.4) Lastspannung des ungesteuerten Dreiphasen-Gleichstromgleichrichters Formel 
Formel

VL(dc) =
3 ⋅ √3 ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋

Beispiel mit Einheiten

181.9385V =
3 ⋅ √3 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416

2.5) Lastspannung des ungesteuerten Vollwellen-Dreiphasengleichrichters Formel 
Formel

Vac =
2 ⋅ n ⋅ Vmax

𝜋

Beispiel mit Einheiten

2100.8452V =
2 ⋅ 15 ⋅ 220V

3.1416

2.6) Laststrom eines ungesteuerten Dreiphasen-Gleichstromgleichrichters Formel 
Formel

IL(dc) =
3 ⋅ √3 ⋅ Vmax

2 ⋅ 𝜋 ⋅ RL

Beispiel mit Einheiten

26.0284A =
3 ⋅ √3 ⋅ 220V

2 ⋅ 3.1416 ⋅ 6.99Ω

2.7) RMS-Diodenstrom eines ungesteuerten Dreiphasengleichrichters Formel 
Formel

Id(rms) =
n ⋅ Vmax

RL ⋅ √2
⋅ �

1
3 +

√3
4 ⋅ 𝜋

Beispiel mit Einheiten

229.144A =
15 ⋅ 220V

6.99Ω ⋅ √2
⋅ �

1
3 +

√3
4 ⋅ 3.1416
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2.8) RMS-Lastspannung eines dreiphasigen ungesteuerten Gleichrichters Formel 
Formel

VL(rms) =
n ⋅ Vmax

√2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 𝜋

Beispiel mit Einheiten

3154.0417V =
15 ⋅ 220V

√2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 3.1416

2.9) RMS-Laststrom eines dreiphasigen ungesteuerten Gleichrichters Formel 
Formel

IL(rms) =
n ⋅ Vmax

RL ⋅ √2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 𝜋

Beispiel mit Einheiten

451.222A =
15 ⋅ 220V

6.99Ω ⋅ √2
⋅ �1 +

3 ⋅ √3
2 ⋅ 3.1416

3) Halbwelle Formeln 
3.1) Durchschnittliche Ausgangsleistung eines dreiphasigen Halbwellen-Diodengleichrichters

mit R-Last Formel 
Formel

Pavg = 0.684 ⋅ Vm(phase) ⋅ Im(phase)

Beispiel mit Einheiten

323.1801W = 0.684 ⋅ 115.1V ⋅ 4.105A

3.2) Durchschnittliche Ausgangsspannung eines dreiphasigen Halbwellen-
Diodengleichrichters mit R-Last in Bezug auf die Netzspannung Formel 

Formel

Vdc = �
3

2 ⋅ 𝜋
� ⋅ Vm(line)

Beispiel mit Einheiten

114.2191V = �
3

2 ⋅ 3.1416
� ⋅ 239.22V

3.3) Durchschnittliche Ausgangsspannung eines dreiphasigen Halbwellen-
Diodengleichrichters mit R-Last in Bezug auf die Phasenspannung Formel 

Formel

Vdc = �
3 ⋅ √3
2 ⋅ 𝜋

� ⋅ Vm(phase)

Beispiel mit Einheiten

95.1869V = �
3 ⋅ √3

2 ⋅ 3.1416
� ⋅ 115.1V

3.4) RMS-Ausgangsspannung eines dreiphasigen Halbwellen-Diodengleichrichters mit
ohmscher Last Formel 

Formel

Vrms = 0.84068 ⋅ Vm(phase)

Beispiel mit Einheiten

96.7623V = 0.84068 ⋅ 115.1V

3.5) RMS-Ausgangsstrom eines dreiphasigen Halbwellen-Diodengleichrichters mit R-Last
Formel 

Formel

Irms = 0.4854 ⋅ Im(phase)

Beispiel mit Einheiten

1.9926A = 0.4854 ⋅ 4.105A
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Formel auswerten 
3.6) Welligkeitsspannung eines dreiphasigen Halbwellen-Diodengleichrichters Formel 

Formel

Vr = 0.151 ⋅ Vm(phase)

Beispiel mit Einheiten

17.3801V = 0.151 ⋅ 115.1V
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In der Liste von Dreiphasige
ungesteuerte Gleichrichter Formeln

oben verwendete Variablen

Id(avg) Durchschnittlicher Diodenstrom (Ampere)

Id(rms) RMS-Diodenstrom (Ampere)

IL(avg) Durchschnittlicher Laststrom (Ampere)

IL(dc) DC-Laststrom (Ampere)

IL(rms) RMS-Laststrom (Ampere)

Im(phase) Spitzenphasenstrom (Ampere)

Irms Effektiver quadratischer Strom (Ampere)

n Wicklungsverhältnis

Pavg Durchschnittliche Ausgangsleistung (Watt)

Pdc Gleichstromausgang (Watt)

Pout Lieferleistung (Watt)

R Widerstand (Ohm)

RL Lastwiderstand (Ohm)

Vac Wechselstrom Spannung (Volt)

Vdc Durchschnittliche Ausgangsspannung (Volt)

VL(dc) DC-Lastspannung (Volt)

VL(rms) RMS-Lastspannung (Volt)

Vm(line) Spitzenleitungsspannung (Volt)

Vm(phase) Spitzenphasenspannung (Volt)

Vmax Spitzeneingangsspannung (Volt)

Vr Welligkeitsspannung (Volt)

Vrms RMS-Ausgangsspannung (Volt)

Konstanten, Funktionen,
Messungen, die in der Liste von

Dreiphasige ungesteuerte
Gleichrichter Formeln oben

verwendet werden

Konstante(n): pi,
3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes-Konstante
Funktionen: sqrt, sqrt(Number)
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die
eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet
und die Quadratwurzel der gegebenen
Eingabezahl zurückgibt.
Messung: Elektrischer Strom in Ampere (A)
Elektrischer Strom Einheitenumrechnung 
Messung: Leistung in Watt (W)
Leistung Einheitenumrechnung 
Messung: Elektrischer Widerstand in Ohm (Ω)
Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung 
Messung: Elektrisches Potenzial in Volt (V)
Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung 
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https://www.unitsconverters.com/de/Elektrischer-Strom-Konvertierungen/Measurement-6
https://www.unitsconverters.com/de/Elektrischer-Strom-Konvertierungen/Measurement-6
https://www.unitsconverters.com/de/Leistung-Konvertierungen/Measurement-18
https://www.unitsconverters.com/de/Leistung-Konvertierungen/Measurement-18
https://www.unitsconverters.com/de/Elektrischer-Widerstand-Konvertierungen/Measurement-28
https://www.unitsconverters.com/de/Elektrischer-Widerstand-Konvertierungen/Measurement-28
https://www.unitsconverters.com/de/Elektrisches-Potenzial-Konvertierungen/Measurement-58
https://www.unitsconverters.com/de/Elektrisches-Potenzial-Konvertierungen/Measurement-58
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https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Lista-di-Importante-Raddrizzatori-trifase-non-controllati-Formule.PDF
https://www.formuladen.com/PDF/Nodes/11195/Lista-de-Importante-Retificadores-trifasicos-nao-controlados-F%c3%b3rmulas.PDF
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https://www.formuladen.com/de/
https://www.formuladen.com/de/
https://www.formuladen.com/de/

